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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 2

Corpo d’Opera – N°1 – -Nuova Opera-

Sistemazioni esterne   – Su_001
Impianto di illuminazione – Co-001

CODICE INTERVENTI FREQUENZA

Sc-001 Cavidotti

Sc-001/In-001 Intervento: Manutenzione protezione Quando occorre
Ripristino  del  grado di  protezione  che  non  deve  mai  essere  inferiore  a  quello  previsto  dalla  normativa 
vigente. 
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-002 Conduttori in rame con isolamento 

Sc-002/In-001 Intervento: Sostituzione Quando occorre
Sostituzione dei conduttori danneggiati o deteriorati. 
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-003 Corpi illuminanti

Sc-003/In-001 Intervento: Pulizia 30 giorni
Pulizia degli schermi mediante straccio umido e detergente.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-003/In-002 Intervento: Sostituzione lampade 30 giorni
Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima 
temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-003/In-003 Intervento: Sostituzioni accessori 30 giorni
Sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-004 Lampade a vapore di sodio

Sc-004/In-001 Intervento: Sostituzione delle lampade 1650 giorni
Sostituzione delle lampade e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade fornite 
dalla casa produttrice. Nel caso delle lampade a vapori di sodio si prevede una durata di vita media pari a  
10000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore,  
dovrà prevedersi la sostituzione della lampada ogni 55 mesi)
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-005 Pali di sostegno

Sc-005/In-001 Intervento: Sostituzione pali Quando occorre
Sostituzione pali e  relativi accessori secondo la durata di vita media fornita dalla casa produttrice. Nel caso  
di eventi eccezionali  (temporali,  terremoti  ecc.) verificare la stabilità  dei pali  per evitare danni a cose o  
persone. 
Ditte Specializzate: Elettricista
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